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DMXフロアコンセント配置図
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 舞台袖コンセント盤(下手奥)

舞台袖コンセント(上手奥)

舞台袖コンセント(上手前)

仮設電源盤(舞台上手袖)
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舞台袖コネクターボックス

仮設電源盤(舞台下手袖)

DMX-IN ×4
平行15A×4
   (UPS)

DMX-OUT×2

舞台袖コンセント(下手前)

DMX-OUT×2

持込卓用ｺﾈｸﾀﾎﾞｯｸｽ

DMX-IN   ×4
Ethernet ×1
C型30A   ×1
平行15A  ×4(UPS)

 スノコ仮設電源盤(8階上手前)

DMX-IN ×1
DMX-OUT×2
Ethernet×1

DMX-IN ×1
DMX-OUT×2
Ethernet×1

DMX-OUT×2
Ethernet×1

<サイドバルコニー>(上下同様)
1BL DMX-OUTｺﾈｸﾀ　1系統1口

2BL DMX-OUTｺﾈｸﾀ　1系統1口

<正面バルコニー>
1BL DMX-OUTｺﾈｸﾀ　1系統1口

Ethernet 1口
2BL DMX-OUTｺﾈｸﾀ　1系統1口

 仮設電源盤(奥舞台下手)

DMX-OUT×2

ギャラリー(上下同様)

DMX-OUT×1
Ethernet×1

DMX-LH
LH-D D LH-D

座席No
27列19番

座席No
21列19番

副照明卓専用ｺﾈｸﾀﾎﾞｯｸｽ

専用制御信号×1(Ethernet)
平行15A×1

※UPS電源の元ブレーカーはTOTAL,30Aです。
※UPS電源はTOTAL,20Aまでとなります。


